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基于解耦方法的 TITO 分散 PID 控制器研究 
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摘  要：介绍一种在工业过程中两输入两输出（TITO）系统控制器的设计及调节方法，
提出一种逆向解耦方法，该方法能对具有耦合对象的系统有效的解耦成对角矩阵，以减小
各回路之间的耦合影响，解耦矩阵因其结构上较为复杂、物理上不易实现等特点，因此在
不加入解耦矩阵的情况下，利用解耦后的对角矩阵对 TITO系统进行分散 PID控制器的独
立设计。首先通过一阶加时滞的模型方法对对角矩阵元素降阶，并对降阶后的模型采用内
模控制方法进行控制器各回路 PID的参数整定，最后，通过仿真验证了所设计的控制器具
有较好的动态性能，并将该方法用于实验室的水箱控制系统中，控制效果良好。 
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Abstract: This paper presents a decentralized PID controller design method based on decoupled system 
for the two-input-two-output (TITO) interactive process. An inverted decoupler is designed, which can 
decouple the system with coupling objects into a diagonal matrix to minimize the interactive between the 
loops. Because of the complexity of the decoupling matrix, an independent PID controller is designed for 
TITO system by using the decoupled diagonal matrix. First, using a model reduction technique, the 
diagonal matrix is approximated to the first order plus dead time (FOPDT) form. Then, the individual 
controller of each single loop is then independently designed by applying the internal model control 
(IMC)-based PID tuning approach for single-input/single-output (SISO) systems. Finally, simulation 
examples and comparison with other works demonstrate the effectiveness of this methodology, and the 
methods are combined and tested in an experimentation of the water tank. 
Key words: Decentralized control; PID control; inverted decoupling; model order reduction; internal 
model control (IMC) 
1 引  言 
多变量（MIMO）过程包含多种方法和控制信
号，它们之间通常是复杂的耦合关系，加入解耦控
制器会改善系统的性能，解耦控制器的设计目标是
使过程对象通过解耦后成为对角元素矩阵，然而随
着对象阶次的提高，解耦控制器的设计越来越复
杂，物理上也不易于实现，对于耦合不是很严重的
对象，控制工程中针对这种情况大都是采用单回路 
PID 的控制方法，这种方法也称为分散 PID 控制，
分散PID控制方法在实际使用中不需要加入解耦矩
阵，但要对多回路系统的耦合关系进行分析，其优
点在于：控制器结构简单，可调用各类成熟的单回
路 PID 控制器的设计方法，当然，由于回路间关联
的存在，其控制器的设计不能简单地等同于单回路
控制器。经过许多学者如 Xiong Qiang、Cai Wen-Jian
的研究[1-3]，分散 PID 控制方法已经取得了较好的
效果，近期文献[4-5]基于内模控制理论提出非方大时
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滞系统 IMC-PID 控制方法及内模解耦控制方法；文
献[6-7]提出独立式设计方法，在控制器参数整定问题
上采用数值化迭代方法，运算量大，不利于在线调
节和工程实践。 
两输入两输出 （TITO）系统是多变量系统中
最具典型的系统，通常很多高维多变量系统都可以
分解成多个存在耦合严重的两输入-两输出系统。本
文研究主要内容是：首先对 TITO 被控系统通过逆
向解耦方法进行预补偿，使其传递函数矩阵成为对
角占优形式，然后对对角优势的矩阵的各个对角元
素利用单变量系统的设计方法，主要采用模型降阶
及采用内模控制方法，完成多变量系统的设计工
作。最后，通过一个仿真例子验证了本文的正确性
及具有较好的动态性能，并将该方法用于实验室水
箱的管道压力与流量控制系统中。 
2  TITO 解耦方法 
本文利用前馈解耦思想提出一种逆向解耦设计
方法。逆向解耦结构，如图 1 所示。 
       
图 1 逆向解耦控制框图（TITO） 
Fig. 1 Inverted decoupling control block diagram 
设 TITO 过程的传递函数矩阵如下式：                                                             
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则解耦矩阵如式（2）： 
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逆向解耦控制结构中，解耦控制器可实现的要
求：解耦器矩阵的元素为正则、稳定且不含预估项
eτs。然而，对于含有多时滞和复右半平面零点的两
输入两输出系统，直接计算 d12(s)、d21(s)将导致解
耦器元素含有预估项和不稳定极点，因此，必须采
取相应的措施来避免不可实现项的产生。Wade[8]
针对矩阵元素为一阶加时滞的模型对象，给出了解
耦器的设计策略，这里，将 Wade 的设计方法进行
推广并用于线性含有右半平面零点的时滞被控对
象，提出以下解决方法[9]： 
方案 1 G(s)中的对角元素无复右半平面零点且
G(s)中非对角元素无右半平面极点，解耦器设计如
式（3）： 
1 12 2
1
21 1 2
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
v s d s v s
D s
d s v s v s
 
  
 
    （3） 
式中，v1(s)、v2(s)、d12(s)、d21(s)由式（4）计算。 
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 方案 2 G(s)中对角元素无复右半平面极点且
G(s)中非对角元素无复右半平面零点，解耦器设计
如式（5）： 
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式中，v3(s)、v4(s)、d11(s)、d12(s)由式（6）计算。 
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方案 3 当方案 1 及方案 2 中解耦器对
{g12/g11,g21/g22}和{g11/g12,g22/g21}都分别存在一个不
稳定因素时，直接采用方案 1 或方案 2 结构都不能
得到稳定的解耦器，此时需根据情况在 D1(s)或 D2(s)
添加一个额外的全通项以获得稳定的解耦器，全通
项如式（7） 
1 *
N
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i
s z
N
s z
 

            （7） 
式中，N 为解耦器对{g12/g11,g21/g22}或{g11/g12,g22/g21}
中存在复右半平面极点的个数，z*表示 z 的复数共
轭。举一类情况说明该方法，在方案 1 中，若 g12/g11
存在复右半平面极点时，式（3）中的解耦矩阵 D1(s)
设计为式（8），若 g21/g22存在右半平面极点时，式
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（3）中的解耦矩阵 D1(s)的设计为式（9）： 
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在方案 2 中，若{g11/g12,g22/g21}存在复右半平面
极点，则 D2(s)采用同样方法添加一个全通项。 
TITO 系统通过解耦后可以得到对角矩阵占优
的形式，如式（10）所示。  
  11 22( ) ( ) ( ) ( ), ( )H s G s D s diag h s h s    （10） 
式中，hii(s),i=1,2 为解耦后对角矩阵元素，该元素
是设计分散 PID 控制器的依据。 
3 模型降阶 
上述所设计的对角矩阵 H(s)中元素 hii(s)比较
复杂，不利于 PID 控制器的设计，可以通过模型降
阶的方法，通常可以把对象模型降为一阶加时滞的
方法[10]（FOPDF），即矩阵 H(s)中 hii(s)可由式（11）
近似。  
( ) , 1, 2.
1
ii s
ii
iir
ii
K e
h s i
T s

 

        （11） 
式中，有 3 个参数（Kii、Tii、θii）需要确定，hiir(s)
应具有与 hii(s)相似的频率特性，这里采用频率响应
方法[11]在 ω=0、ω=ωcii 逼近 hii(s)，ωcii 为相位穿
越频率，如式（12）所示。 
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则一阶加时滞（FOPDF）模型的 3 个参数可以
由式（13）计算。 
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4 PID 控制器设计方法 
TITO 系统有 2 个控制器的 PID 参数需要整定，
由于对象存在耦合，不能象简单 SISO 系统一样调
节每一回路的 PID 参数，但通过解耦方法获得并降
阶后得到的对角元素 hiir(s)，可以用来设计 TITO 的
2 个控制器参数。 
文献[7]利用内模控制方法（IMC）设计和整定
控制器参数，由于 IMC-PID 设计方法具有简单、
鲁棒性能好、易于分析计算，常用在多回路 PID 控
制器的参数整定中。 
首先： hiir(s)分解为式（14）： 
              ( ) ( ) ( )iir Aii Miih s p s p s         （14） 
式中，pAii(s)、pMii(s)分别为非最小相位、最小相位
部分，IMC 中滤波器 fii(s)如式（15）所示 ： 
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式中，λii、 mii 是滤波器 fii(s)的常数和阶次，内模
控制器由式（16）计算。 
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由于式（16）设计的内模控制器 cii(s)不是标准
的 PID 形式，如式（18）所示，可以把 cii(s)在 s 域
展开成麦克劳林级数如式（17），并取其前三项。  
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5 仿真及实验研究 
5.1 仿真研究[13] 
    本文采用 Vinante and Luyben[12]（VL）精馏塔
分离甲醇与水的模型进行仿真研究，其对象的传递
函数矩阵为式（19）： 
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根据第 2 节的内容，逆向解耦控制器为式(20)：
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解 耦 后 的 对 象 对 角 矩 阵 元 素 为 式 （ 21 ）：                                
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降阶后的近似模型：h11r(s)、h22r(s)为式（22）： 
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h11r(s)、h22r(s)、h11(s)、h22(s)、G11、G22 的幅值
频率特性，如图 2 所示。    
 
             (a)  h11、g11、降阶模型 
            (a)  h11、g11 and the reduced order model 
  
              (b)  h22、g22、降阶模型 
           (b)  h22、g22 and the reduced order model 
                  图 2 幅值波德图 
          Fig. 2 Magnitude bode diagram  
本文与 J.Lee[4]研究的一种分散PID控制方法进
行仿真比较，J.Lee 提出的主导极点调节方法推广到
内模控制中，用来依据时域设计指标进一步优化控
制参数值。控制器的 PID 参数计算采用本文第 4 节
方法求取。 
可看出本文方法与 J.Lee 方法在跟随性能上比
较相近，但从控制效果（超调量、调节时间、稳定
性）上，本文的方法明显要优越一些。PID 参数和
IAE 性能指标, 见表 1。 
表 1 VL 的 PID 参数及 IAE 性能指标 
Tab. 1 PID performance and IAE indexes for VL 
VL 精馏塔的控制效果，如图 3、图 4 所示。 
       
 
图 3 VL 精馏塔的闭环响应（t=30 s 时，y2设定值增加 100 %）   
Fig. 3 Closed-loop responses to the VL column (y2 set-point 
is increased by 100% when t=30 s) 
  
     
图 4 VL 精馏塔的闭环响应（t=30 s 时，y1设定值增加 100 %）   
Fig. 4 Closed-loop responses to the VL column (y1 set-point 
is increased by 100% when t=30 s) 
控制方法 回路 kpii TDii λii IAE 
本文算法 1 -1.81 0.087 1.95 6.34 
2 5.63 0.003 0.65 7.68 
J.Lee 1 -1.31 2.26  7.10 
2 3.97 2.42  8.95 
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5.2  实验研究 
本实验以管道流量和压力为控制对象，该系统
包括水箱、储水池、水泵等，如图 5 所示。 
 
         图 5  管道压力与流量控制框图 
 Fig. 5 Piping pressure and flow control block diagram 
该实验控制器采用西门子 s7-300，执行器采用
西门子变频器和霍尼韦尔电动调节阀，变频器调节
水泵用来控制管道的压力，电动调节阀用来控制管
道的流量，2 个输入量：调节阀开度与变频器频率；
2 个输出量：管道流量与管道压力，这是一个典型
的耦合系统，管道压力与流量的耦合关系的实验数
据，见表 2。 
         表 2 管道压力与流量测量数据 
Tab. 2 The measurement data of piping pressure and flow 
 
 
变频器输入 
（%） 
压力 
（KPa） 
流量 
M3/H 
 
电动调节
阀开度 80 
（%） 
30 9.54 0.360 
40 13.59 0.567 
50 19.41 0.758 
60 25.86 0.91 
70 32.91 1.118 
80 42.14 1.292 
    90 52.08 1.462 
 
电动调节阀开
度（%） 
    压力 
（KPa） 
流量 
M3/H 
变频器输
入值 
80（%） 
 
30 95.50 0.466 
40 61.37 1.017 
50 48.41 1.198 
60 43.62 1.272 
70 41.05 1.304 
80 41.63 1.313 
90 40.52 1.316 
表 2 中所测量的实验数据是：分别将变频器固
定一个输入频率及电动调节阀固定在某一开度，不
断增大电动调节阀的开度及变频器的输入频率，观
察管道压力与流量的变化关系。数值曲线数据分别
是：电动调节阀开度固定在 80 %，变频器输入值从
30 %到 90 %变化时流量与压力的测量值，及变频
器输入值固定在 80%，电动调节阀开度从 30 %到
90 %变化时流量与压力的测量值。相应的结果，如
图 6 所示。 
 
 
       图 6   管道压力与流量特性   
  Fig. 6 Characteristics of piping pressure and flow 
该数据经过辨识得到系统的传递函数矩阵如
式（23）： 
2 1.5
3 2
0.02 0.025
0.45 1 0.8 1( )
4.2 12
3 1 3 1
s s
s s
e e
s sG s
e e
s s
 
 
 
   
 
   
        （23） 
根据第 2 节的内容，逆向解耦控制器为式（24）： 
      
 
0.5
1.25 0.45 1
1
( ) (0.8 1)
0.35 s s
s
D s s
e e 
  
   
  
    （24）        
解耦后的对象对角矩阵元素为式（25）： 
         
2 2.5
11
0.02 0.00875
( )
0.45 1 0.8 1
s se e
h s
s s
 
 
 
        
3 2.5
22
5.25(0.45 1) 12
( )
(0.8 1)(3 1) 3 1
s ss e e
h s
s s s
  
 
  
    (25) 
降阶后的近似模型 h11r(s)、h22r(s)为式（26）： 
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11
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( )
0.642 1
s
r
e
h s
s



 
           
2.8
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( )
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r
e
h s
s



             (26) 
本实验与常规 PID 控制方法进行比较， 常规
PID 控制中流量采用 PI 控制、压力采用 PID 控制即
加上微分后的控制效果更为平稳[14-15]。 
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本文算法的 PID参数及常规 PID整定方法的参
数，见表 3。 
表 3  管道压力及流量控制 PID 参数  
Tab. 3 PID parameters for piping pressure and flow control 
  回路 kpii TIii TDii λii 
本文方法 1 3.6 1.95 0.705 1.5 
2 0.014 4.82 0.68 0.8 
常规 PID
方法 
1 2.3 1.07   
2 0.052 2.42 0.14  
管道压力与流量的控制效果，如图 7-图 8 所示。                          
 
 
图 7 管道压力与流量控制（-本文方法,   常规 PID 方法）
Fig. 7 Piping pressure and flow control (-the proposed 
method,    the conventional PID method） 
 
 
           图 8  阀门的开度及水泵的开度 
       Fig. 8 The opening of the valve and the pump 
从图 7 中可以看出当 y1设定值增加 15 %时，
本文的控制效果要优于常规的 PID 控制方法，图 8
为阀门开度及变频器调节水泵的开度，从图 8 中可
以看出本文算法调节的幅度要比常规PID控制器的
调节的幅度小，可以有效的保护仪器设备。 
6 结  论 
本文首先提出一种针对两输入两输出的逆向
解耦方法，该方法适合不同过程对象的特性，使对
象有效解耦成对角矩阵占优形式；针对对角矩阵元
素较为复杂，不利于分散 PID 控制器的设计，提出
一种模型降阶方法，采用频域方法通过一阶加时滞
（FOPDT）能有效逼近对角矩阵元素；依据内模控
制原理提出了控制器参数整定边界的计算方法，该
方法简单易于计算，最后通过一个仿真例子验证了
本文的正确性及具有较好的动态性能，并将该方法
用于实验室水箱的管道压力与流量控制系统中，控
制效果良好。 
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